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République Francaise
Département MAYENNE
Commune de Villaines-la-Juhel

6. - Libertés publiques et pouvoirs

de police

6.1. - Police municipale

6.1.2. - Etablissements Recevant
du Public (ERP)

ARRETE DU MAIRE n °A-P-26-065
Objet : Portant autorisation a la poursuite des activités du magasin
SUPER U

- Objet : Visite périodique de sécurité effectuée par le groupe le jeudi 28 mai 2026
- Nom de I'Etablissement : Magasin SUPER U

- Adresse : 9 rue du Maine

- Commune : VILLAINES-LA-JUHEL

- Références : N° D-2026-001224 SDIS/PREVEN/AP/BL

- Classement :

Type : "M" Catégorie : 2éme

Effectif total : 1056 personnes

Public : 995 personnes / Personnel : 61 personnes

Le Maire de Villaines-la-juhel,

VU le Code de la Construction et de I’'Habitation (articles R.143-1 a R.143-47) ;

VU le Réglement de sécurité de I'arrété du 25 juin 1980 modifié ;

VU les dispositions particuliéres type « M » (arrété du 22 décembre 1981 modifié) ;

VU le Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité ; ;

VU I'Instruction technique n°® 246 relative au désenfumage ;

VU l'instruction technique n° 247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture résistant au feu et de désenfumage ;

VU l'Instruction technique n° 248 relative au systéme d'alarme ;

VU I'Instruction technique n° 249 relative aux fagades ;

VU I'Arrété du 02 février 1993 relatif au systéme de sécurité incendie ;

VU [I'Arrété préfectoral n° 2022-973 du 13 septembre 2022 portant application du réglement

opérationnel du Service Départemental d’'Incendie et de Secours de la Mayenne (articles 1 a 5) ;

VU ['Arrété préfectoral n° 2014-681 du 17 novembre 2014 portant approbation du réglement
départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) de la Mayenne ;

VU le Code du travail 4éme partie "Santé et sécurité au travail" ;
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VU les documents étudiés :

- Rapport de vérification réglementaire en exploitation des installations électriques en date du 18
septembre 2025 réalisé par I'organisme agréé APAVE,

- Rapport de vérification réglementaire en exploitation des installations gaz en date du 05 ao(t 2025
réalisé par I'organisme agréé APAVE,

- Registre de sécurité,

- Rapport de visite du groupe du 29 mai 2026 ;

CONSIDERANT que l'avis émis par la commission de sécurité de I'arrondissement de Mayenne est
FAVORABLE.

ARRETE

Article 1 - L e magasin SUPER U, situé 9 rue du Maine, est autorisé a poursuivre ses activités.
L'établissement est classé comme suit :

Type "M" Catégorie : 2éme

Effectif total : 1 056 personnes

Public : 995 personnes /Personnel : 61 personnes

Article 2 - | 'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions
du code de la construction et de I'habitation et du réglement de sécurité contre I'incendie et la
panique précités.

Il est rappelé qu’en application de I’article R.123-43 du Code de la Construction et de
I’Habitation, les installateurs et les exploitants sont tenus chacun de s’assurer que les
installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec
les réglementations en vigueur. A cet effet, ils devront faire respectivement procéder
pendant ’aménagement et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications
nécessaires par des organismes ou personnes agréés. Le contrdle exercé par
I’administration ou par la Commission de Sécurité ne les dégage pas des responsabilités
qui leur incombent personnellement.

Article 3 - Aprés délibération des membres, la commission prescrit :

1 - Laisser en permanence visibles et accessibles les moyens d'extinction (article MS 39).
2 - Interdire I'emploi de multiprises (article EL 11).

Prescriptions permanentes :

1 - Maintenir les dispositions mises en oeuvre pour |'évacuation des personnes en situation
de handicap (article R.143-4).

2 - Faire vérifier les installations techniques par des techniciens qualifiés ou organismes de
contrdle agréés suivant les périodicités énoncées ci-dessous :
Désenfumage : Tous les ans par un technicien compétent (article DF 10),
Chauffage : Tous les ans (article CH 58),
Installations de gaz : Tous les ans (article GZ 15),
Installations électriques : Tous les ans (article EL 19),
Eclairage de sécurité :

Le fonctionnement doit étre vérifié chaque jour lorsque I'établissement est ouvert au public
et I'ensemble de l'installation doit faire I'objet d'un entretien régulier et périodique (articles EC 14 et
EC 15).

)

Portes automatiques : Contrat d'entretien (article CO 48).
S.S.l. - CAT A (article MS 73) : Tous les 3 ans par un organisme agréé et tous les
ans par un technicien compétent habilité.
— Installations des appareils de cuisson et de remise en température (articles
GC 21 et 22):

1°) entretien :

- les appareils de cuisson et de remise en température doivent étre
entretenus régulierement et maintenus en bon état de fonctionnement,

- une fois par an, il doit étre procédé au ramonage des conduits d'évacuation
et a la vérification de leur vacuité,
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- pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de
buées et de graisses doit étre nettoyé completement, y compris les ventilateurs, au moins une fois
par an,

- les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit
d'extraction doivent faire I'objet du méme entretien,

- les filtres doivent étre nettoyés aussi souvent que nécessaire et en tout cas
au minimum une fois par semaine.

2°) vérifications techniques :

Les installations d'appareils de cuisson ou de remise en température doivent
étre vérifiées soit par des organismes agréés par le ministere de l'intérieur soit par des techniciens
compétents.

Ces vérifications sont faites une fois par an et ont pour objet de s'assurer :

- de I'état de I'entretien et de maintenance des installations et appareils,

- des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils de
cuisson ou de remise en température,

- des conditions d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses,
fonctionnement de l'installation d'extraction des fumées,

- de la signalisation des dispositifs de sécurité,

- de la manoeuvre des dispositifs d'arrét d'urgence.

— Moyens de secours (extincteurs-alarme) : tous les ans (article MS 73).

Article 4 - Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le
Maire sont chargés en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Fait a Villaines-la-Juhel,
Le 09 juillet 2026

Le Maire,

deux mois a compter de notifi on du présent arrété, le ecours nts pe ent étre introduits :

® un recours gracieux, adressé auprés du Maire de Villaines-la-juhel - 10 rue Gervaiseau - 53700 Villaines-la-Juhel,

® un recours contentieux, adressé au Président du Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de I'lle Gloriette - BP 24111 - 44041
Nantes Cédex 01. Le Tribunal Administratif peut étre saisi par I'application informatique "Télérecours citoyens", accessible par
le site internet .

Ce recours juridictionnel doit étre déposé au plus tard avant I'expiration du 2e mois suivant la date de notification de I'arrété

contesté (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux).

Notifié a I'intérgssg, j
le 23/c? Ji0bb.......




